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Centrala wentylacyjna nawiewna nr 1

Jadalnia (pod stropem
pomieszczenia)

typ VS-10-R-H/S-T
Vn=1320m3/h
Pel.=0,55kW

Cigzar: 103kg

®

Centrala wentylacyjna nawiewna nr 3
(pod stropem pomieszczenia)

typ VS-10-R-H/S-T
Vn=1200m3/h
Pel.=0,55kW
Ciezar: 103kg

®

Centrala wentylacyjna nawiewna nr 2
(pod stropem pomieszczenia)
typ VS-15-R-H/S-T

Vn=2180m3/h
Pel.=0,75kW
Ciezar: 149kg

®

Centrala wentylacyjna nawiewna nr 4
(pod stropem pomieszczenia)

typ VS-10-R-H/S-T

Vn=760m3/h

Pel.=0,55kW

Cigzar: 103kg

®
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